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Trinkwasser
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Parameter Einheit Messwert U IPW | PaW Verfahren
Probennahme - Hahnentnahme - -- |DIN ISO 5667, Teil 5:2011-02
Wetterverhaltnisse Vortag -- Regen - -- | DIN 38402-11:2009-02
Wetterverhéltnisse Entnahmetag -- Nebelig, 10°C -- -- | DIN 38402-11:2009-02
Geruch -- geruchlos -- -~ |ONORM M6620:2012-12
Geschmack -- nicht bestimmt -- --  |ONORM M6620:2012-12
Farbung -- farblos - - |ONORM M6620:2012-12
Trubung - kiar -- -~ |ONORM M6620:2012-12
Temperatur °C 16,8 0,5 25 - |ONORM M6620:2012-12
pH-Wert - 7,9 0,2 165-95 -- |ONORM M6620:2012-12
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C puS/cm 211 6 2500 -~ |ONORM M6620:2012-12

Laboruntersuchungen
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Metalle
Parameter Einheit Messwert U IPW | PaW Verfahren
Blei mg/I 0,0012 0,00018 - 0,01 |ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Kupfer mg/I 0,0037 0,000555( -- 2 |ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Nickel mg/l <0,001 - 0,02 |[ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Uran mg/Il <0,0001 -- 0,015 |ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Selen mg/I <0,001 -- 0,01 |ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Aluminium mg/l <0,005 0,2 -- | ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Antimon mg/I <0,001 - 0,005 [ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Arsen mg/I <0,001 -- 0,01 |ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Cadmium mg/| 0,0001 0,000015| - 0,005 [ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Chrom (Gesamt) mg/I <0,001 - 0,05 |ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Quecksilber mg/I <0,001 - 0,001 [ONORM EN ISO 17294, Teil 2
(ICP-MS):15.01.2017 (UWI)
Eisen mg/I <0,01 0,2 --  |ONORM EN ISO 11885
(ICP-OES):2009-09 (UWI)
Mangan mg/l <0,001 0,05 -- |ONORM EN ISO 11885
(ICP-OES):2009-09 (UWI)
Calcium mg/I 30,1 4,51 - -- |ONORM EN ISO 11885
(ICP-OES):2009-09 (UWI)
Kalium mg/l 2,07 0,31 - -- |ONORM EN ISO 11885
(ICP-OES):2009-09 (UWI)
Magnesium mg/I 1,33 0,2 -- --  |ONORM EN ISO 11885
(ICP-OES):2009-09 (UWI)
Natrium mg/I 6,47 0,97 200 -- |ONORM EN ISO 11885
(ICP-OES):2009-09 (UWI)
Bor mg/l 0,011 0,002 - 1 ONORM EN ISO 11885
(ICP-OES):2009-09 (UWI)
Summenparameter
Parameter Einheit Messwert +U IPW | PaW Verfahren
Gesamthéarte °dH 4,51 -- -- | DIN 38409, Teil 6:1986-01
TOC mg/I <0,50 -- -~ |ONORM EN 1484:1997-08
Karbonatharte °dH 3,90 0,59 - -- |DIN 38409-7:2005-12
Saurekapazitét bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/| 1,40 0,210 - -- | DIN 38409-7:2005-12
Hydrogencarbonat mg/l 88,2 13,23 -- -- |DIN 38409-7:2005-12
Berechnete Parameter
Parameter Einheit Messwert *U IPW | PaW Verfahren
Calcitlosekapazitat mg/l <1 - -- |DIN 38 404-C 10:2012-12 (*)
Calcitlésekapazitat mmol/I <0,02 -- -- |DIN 38 404-C 10:2012-12 (*)
Anionen
Parameter Einheit Messwert *U IPW | PaW Verfahren
Nitrit mg/l <0,010 - 0,1 |ONORM EN 26777:1993-04
Ammonium mg/l <0,02 0,50 -- | DIN 38406, Teil 5 (fotom.

Kuvettentest LCK 304):1983-10
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Parameter Einheit Messwert U IPW | Paw Verfahren
Chlorid mg/l 8,9 0,4 200 --  |ONORM EN ISO 10304-1
(lonenchromatographie):01.03.201
6
Sulfat mg/l 9,1 0,7 250 --  |ONORM EN ISO 10304-1
(lonenchromatographie):01.03.201
6
Nitrat mg/l 11,1 0,6 -- 50 |ONORM EN ISO 10304-1
(lonenchromatographie):01.03.201
6
Cyanid, gesamt mg/l <0,003 - 0,05 |ONORM M 6285 (UWI)
Fluorid (F-) mg/| <0,1 -~ 1,5 |EPA340.3 (UWI)
Bromat mg/Il <0,001 - 0,025 |[HM SUI S U-01:2004-06 (UST)
Pestizide
Parameter Einheit Messwert U AkKW | PaW Verfahren
Alachlor-t-Saure pg/l <0,02 3 -- | DIN 38407-35 (UST)
Alachlor-t-Sulfonsaure pg/l <0,02 3 -- | DIN 38407-35 (UST)
Atrazin-2-hydroxy Mg/l <0,02 3 -- | DIN 38407-35 (UST)
Azoxystrobin-O-Demethyl pg/l <0,5 1 -- |DIN 38407-35 (UST)
CGA 368208 ug/l <0,05 0,3 -- | DIN 38407-35 (UST)
CGA 369873 pg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
CGA 373464 pg/l <0,05 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Chloridazon-Desphenyl Mg/l <0,02 -- |DIN 38407-35 (UST)
Chloridazon-Methyldesphenyl ug/l <0,01 -- |DIN 38407-35 (UST)
Dimethachlor-Saure pg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Dimethachlor-Sulfonsaure pg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Dimethenamid-P ua/l <0,02 -- 0,1 ([DIN 38407-35 (UST)
Dimethenamid-P-Saure pg/l <0,05 0,5 -- |DIN 38407-35 (UST)
Dimethenamid-P-Sulfonsaure Mg/l <0,05 0,5 -- |DIN 38407-35 (UST)
Flufenacet-Saure Mg/l <0,05 0,3 -- |DIN 38407-35 (UST)
Flufenacet-Sulfonsaure pg/l <0,05 1 -- |DIN 38407-35 (UST)
Isoproturon-Desmethyl Hg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Metalaxyl-M pg/l <0,02 - 0,1 |[DIN 38407-35 (UST)
Metazachlor-S&ure ug/l <0,02 -- | DIN 38407-35 (UST)
Metazachlor-Sulfonsaure pg/l <0,02 -- |DIN 38407-35 (UST)
Metribuzin-Desamino ua/l <0,05 0,3 -- |DIN 38407-35 (UST)
N,N-Dimethyl-Sulfamid (DMS) ug/l <0,02 1 -- |DIN 38407-35 (UST)
NOA 413173 Hg/l <0,05 0,3 -- | DIN 38407-35 (UST)
Propazin-2-Hydroxy ug/l <0,05 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
s-Metolachlor-Saure ug/l <0,02 3 -~ |DIN 38407-35 (UST)
s-Metolachlor-Sulfonsaure Hg/l <0,02 3 -- | DIN 38407-35 (UST)
Terbuthylazin-2-hydroxy pg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Terbuthylazin-2-Hydroxy-Deseth. ua/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
2-Aminoc-4-methoxy-6-methyl-1,3,5- Mg/l <0,05 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
triazin
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol ug/l <0,05 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
6-Chlor-1,3,5,-Triazin-2,4-Diamin Mg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Bentazon pg/l <0,02 - 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Dicamba pg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Dichlorprop ug/l <0,02 -- 0,1 ([DIN 38407-35 (UST)
MCPA ug/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
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Parameter Einheit Messwert U AkKW | Paw Verfahren
MCPB Hg/l <0,02 -- 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Mecoprop Mg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Nicosulfuron ug/l <0,02 -- 0,1 |[DIN 38407-35 (UST)
2,4-D ug/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Alachlor ug/l <0,02 -- 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Atrazin ug/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Bromacil pg/l <0,02 -~ 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Desethylatrazin Mg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Desethylterbutylazin ug/l <0,02 -- 0,1 |[DIN 38407-35 (UST)
Desisopropylatrazin ug/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Diuron ug/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Hexazinon pg/l <0,02 - 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Isoproturon Mg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Metazachlor pg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Metolachlor Hg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Metsulfuron-methyl Mg/l <0,02 - 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Propazin pg/l <0,02 - 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Simazin Mg/l <0,02 -~ 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Terbuthylazin ug/l <0,02 -- 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Thifensulfuron-methyl ug/i <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
2,6-Dichlorbenzamid ug/l <0,02 3 -- |DIN 38407-35 (UST)
Azoxystrobin pg/l <0,05 -~ 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Chloridazon ug/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Clopyralid ug/l <0,05 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Clothianidin pg/l <0,02 - 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Dimethachlor ug/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Ethofumesat Mg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Flufenacet pg/l <0,02 - 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Imidacloprid Mg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
lodosulfuron-methyl ug/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Mesosulfuron-methyl pg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Metamitron pg/l <0,02 -- 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Metribuzin ug/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Pethoxamid ug/l <0,02 -~ 0,1 [DIN 38407-35 (UST)
Propiconazol Mg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Thiacloprid Mg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Thiamethoxam pg/l <0,02 -~ 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Tribenuron-methyl pg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Triclopyr pg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Triflusulfuron-methyl Ha/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
Tritosulfuron pg/l <0,02 -- 0,1 |DIN 38407-35 (UST)
AMPA pg/l <0,02 3 -- | DIN 38407-22 (UST)
Glyphosat Hg/l <0,02 - 0,1 |DIN 38407-22 (UST)
Glufosinat ug/l <0,02 -- 0,1 |[DIN 38407-22 (UST)
Tolylfluanid Hg/l <0,02 - 0,1 [ONORM EN ISO 6468:Juli 1997
(UST), Abweichung: GC-MS
Epichlorhydrin Hg/l <0,1%) - 0,1 [DIN EN 14207 (P 9):2003-09
(UST)

Acrylamid Mg/l <0,05 -- 0,1 |DIN 38413-P 6:2007-02 (UST)













